
 

 
 

 
NOTA INFORMATIVA Nº1 

ACLARACIONES 
 
 
En relación con la licitación del contrato de SERVICIO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MUTXAMEL (ALICANTE) Y SU RED DE 
DISTRIBUCIÓN, expediente SV/36/18 
 

- Se aporta a continuación la siguiente información en relación a la licitación: 
o Listado de mantenimientos normativos para las instalaciones y equipos 

adscritos al servicio: 
  



SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DESALADORA DE MUTXAMEL

INSTALACIÓN TIPO PERIODICIDAD
FECHA ÚLTIMA 

EJECUCIÓN
FECHA PRÓXIMA 

EJECUCIÓN
Alta Tensión y Centros de Transformación OCA 3 años 10/05/2016 10/05/2019
Baja Tensión OCA 5 años 22/12/2017 22/12/2022
Almacenamiento de productos químicos OCA 5 años 01/02/2018 01/02/2023
Equipos a presión OCA 3 años 02/02/2018 02/02/2021
Aire Acondicionado (RITE) OCA 5 años 23/04/2018 23/04/2023
Frío Industrial OCA N/A (potencia) - -
Ascensor OCA 2 años 23/04/2016 23/04/2018
Almacenamiento CO2 OCA 3 años 22/03/2018 22/03/2021
Protección contra incendios OCA 5 años 01/02/2018 01/02/2023

LISTADO DE MANTENIMIENTOS NORMATIVOS OCA



SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO DE LA DESALADORA DE MUTXAMEL

INSTALACIÓN TIPO PERIODICIDAD
FECHA ÚLTIMA 

EJECUCIÓN
FECHA PRÓXIMA 

EJECUCIÓN
Mantenimiento 1 año 20/01/2018 20/01/2019
OCA 3 años 10/05/2016 10/05/2019
Mantenimiento 1 año 20/01/2018 20/01/2019
OCA 5 años 22/12/2017 22/12/2022
Mantenimiento 1 año 05/02/2018 05/02/2019
OCA 5 años 01/02/2018 01/02/2023

Equipos a presión OCA 3 años 02/02/2018 02/02/2021
Mantenimeinto 1 año 29/12/2017 29/12/2018
OCA 5 años 23/04/2018 23/04/2023
Mantenimiento 1 año 29/12/2017 29/12/2018
OCA N/A (potencia) - -
Mantenimiento 6 semanas 27/03/2018 08/05/2018
OCA 2 años 23/04/2016 23/04/2018
Mantenimiento 1 año 22/03/2018 22/03/2019
OCA 3 años 22/03/2018 22/03/2021

Legionella ACS AFCH Mantenimiento 1 año 07/09/2017 07/09/2018
Pararrayos Mantenimiento 1 año 30/10/2017 30/10/2018

Mantenimiento 1 año 20/07/2017 20/07/2018
OCA 5 años 01/02/2018 01/02/2023

Líneas de vida Revisión 1 año 21/07/2017 21/07/2018
Equipos de rescate Revisión 1 año 05/09/2017 05/09/2018
Detectores de gases Revisión 1 año 02/02/2018 02/02/2019
Equipo de Respiración autónomo Revisión 1 año 26/02/2018 26/02/2019

LISTADO DE MANTENIMIENTOS NORMATIVOS

Alta Tensión y Centros de Transformación

Almacenamiento de productos químicos
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Frío Industrial

Aire Acondicionado (RITE)



 

 
 
 
 

o El coste del mantenimiento correctivo en los tres años de explotación de 
la planta ha ascendido aproximadamente a 13.500 €/año de media. 

o Caudales producidos en la Desaladora de Mutxamel desde julio de 2015: 



Mes M3 Producidos

jul-15 695.940
ago-15 1.063.777
sep-15 639.560
oct-15 614.683
nov-15 538.106
dic-15 554.808

Año 2015 4.106.874
ene-16 505.000
feb-16 496.000
mar-16 161.091
abr-16 44.673
may-16 49.977
jun-16 300.159
jul-16 1.142.508

ago-16 1.550.866
sep-16 1.150.137
oct-16 677.591
nov-16 340.076
dic-16 216.198

Año 2016 6.634.276
Año 2017 0
Año 2018 0

Total a origen (m3) 10.741.150

CAUDALES PRODUCIDOS                            
IDAM MUTXAMEL
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