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NOTA INFORMATIVA Nº1 

ACLARACIONES 
 
En relación con la licitación del contrato de “SERVICIO DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES DEL 
DELTA DEL EBRO” (expediente SV/57/19) 
 
SE COMUNICAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES que han sido objeto de consulta, por 
si son de interés para los licitadores: 
 
 

1- Respecto a la página 30 del PPTP, apartado "5.2. Medios materiales", 
¿podrían indicar qué herramientas y medios auxiliares están incluidos en el 
inventario de las instalaciones?  
 

En las instalaciones no hay medios para la realización del mantenimiento, todas las 
herramientas, maquinaria y otros medios ha de ponerlos a disposición el adjudicatario. 
Estos medios pueden ser en propiedad o en alquiler (asegurando la disponibilidad de los 
mismos) y no pasan a formar parte de las instalaciones. 
 
 

2- Respecto a la página 13 del PPTP, en el apartado de "Control de calidad del 
agua circulante y eficiencia en la depuración", ¿pueden especificar 
exactamente los parámetros físico-químicos y de carga de nutrientes que 
hay que analizar y que no aparecen en el listado aportado? Por otro lado, 
¿qué cationes y aniones se desean analizar? ¿Las analíticas de clorofila A, B 
y C se deben realizar también mensualmente o se deben incluir en las 
analíticas trimestrales de seguimiento de variables biológicas?. 

 
Como indicación, sin ser limitantes, los análisis realizados mensualmente en el último 
período de seguimiento han sido: 
 

 Parámetros descriptivos físico-químicos: Temperatura, pH, Conductividad, TDS, 
 Salinidad, Oxigeno 
 Nutrientes: Nitratos, Nitritos, Amonios, Fosfatos, Silicatos 
 Clorofilas: A, B, C, Total 
 Materia en suspensión, DBO, DQO. 

 
 

3- En la página 15 del PPTP se indica que "El tamaño de las conducciones y las 
arquetas está sobredimensionado para los caudales de diseño", dando a 
intuir que la limpieza de las conducciones no se hace regularmente. ¿Pueden 
indicarnos cuándo fue la última vez que se limpiaron y si se prevé que esta 
limpieza sea necesaria en el próximo año? 

 
Hasta la fecha no ha sido necesaria la limpieza de las conducciones desde el inicio de la 
operación (2014). Están buen estado a día de hoy y no presentan síntomas de 
colmatación alguna. 
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4- ¿Pueden aclarar si el mantenimiento de los centros de transformación y 
líneas de alta tensión están incluidos dentro del objeto del contrato? 

 
Este mantenimiento es responsabilidad de la empresa distribuidora, no siendo objeto del 
contrato. 
 
 

5- ¿Existe una Central Receptora de Alarmas o sistema anti-intrusos en las 
instalaciones? 

 
No existe alarma anti-intrusos. Las instalaciones están abiertas al público, presentando 
un vallado perimetral con candado los sistemas de bombeo. 
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